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1. Bakgrund  
Umeälven, som flyter genom fem Västerbottenskommuner, är en reglerad älv med 

22 dammar. Sannolikheten för att ett dammbrott kommer att inträffa på en av dessa 

dammar är låg, men kan ändå inte uteslutas med tanke på Rysslands sprängning av 

kraftverksdamm i Ukraina. Ett eventuellt dammbrott, eller dammhaveri, skulle 

kunna medföra svåra konsekvenser för berörda samhällens invånare, infrastruktur 

och miljö. Därför behöver kommunerna längs Umeälven, inklusive Vännäs 

kommun, förbereda planer för hanteringen av dessa konsekvenser. 

I samverkan med andra aktörer i Västerbottens län har Vännäs kommun tagit fram 

denna beredskapsplanering för dammbrott i Umeälven. Deltagare samverkan är 

Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeälvens Vattenregleringsföretag, dammägare, 

Polismyndigheten, Region Västerbotten, Försvarsmakten och Trafikverket. Underlag 

har också inhämtats från Svenska Kraftnät, Post- och Telestyrelsen (PTS), 

Myndigheten för civilt försvar (MCF tidigare MSB), samt elnätbolag. 

Underlaget används av aktörerna för planering, där målet är:  

1. En plan för larmning vid problem- och hotsituationer vid dammar. 

2. Aktörsvisa planer för insatser utarbetas. 

3. Information till allmänheten. 

Vännäs kommuns plan för hantering av dammhaveri består av:  

• Hotbild, ger en övergripande beskrivning av hur kommunen påverkas av ett 

dammhaveri.  

• Konsekvenser, beskriver mer detaljerat hur kommunen påverkas. 

Konsekvensanalysen är framtagen med stöd av det simulerings – och 

kartmaterial som finns att tillgå.  

• Åtgärder vid larm om dammbrott, innehåller olika checklistor för 

räddningstjänst, krisledningsstab samt krisledningsnämnd.  

1.1 SYFTE  

Planeringen syftar till att skydda och rädda liv, egendom och miljö vid ett 

konstaterat eller nära förestående dammhaveri. Underlaget ska tydliggöra de 

konsekvenser ett dammhaveri medför, i eller utanför kommunen samt utgöra ett 

underlag för förebyggande åtgärder. 

1.2 MÅL  

Beredskapsplanen ska ge kunskap om hot och konsekvenser samt vara ett underlag 

för skadeförebyggande åtgärder och samhällsplanering. 

Beredskapsplanen och checklistorna ska vara ett stöd och underlätta 

beslutsfattande, genomförande av akuta åtgärder och räddningsinsatser samt 

förtydliga roller och ansvar för kommunledningen och räddningsledaren. 
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1.3 REVIDERINGAR  

Beredskapssamordnaren får i uppdrag att hålla planen aktuell och vid behov göra mindre 

ändringar. Större ändringar beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Hot och risk – Umeälven och Vindelälven  
Genom Vännäs kommun rinner två av länets stora älvar: den oreglerade Vindelälven 

och den reglerade Umeälven. 

De två älvarna strömmar samman i Vännäsby. Arealen vid sammanflödet är låglänt 

och viktig infrastruktur, såsom E12 och Stambanan genom övre Norrland, ligger i 

området. En bit nedströms sammanflödet ligger Bergsforsen där finns en 

förträngning i Umeälven som är en bidragande orsak till översvämningsrisk i 

området vid Vännäsby, Östra och Västra Spöland samt byarna Brån, Strand och 

Berg. Det beskrivna området har ett flertal gånger drabbats av översvämningar, eller 

risk för översvämning, bland annat 1995. 

Risken för ett dammbrott i Umeälven är liten men den går inte att utesluta. 

Konsekvensanalysens olika scenarier ger underlag för vilka beslut som kan behöva 

fattas. GIS-verktyg för simulering av olika haveriscenarier finns hos 

räddningstjänsten samt kommunens beredskapssamordnare. Vissa delar av 

materialet är sekretessbelagt enligt 18:13 § Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).  

Dammhaveriplanen utgår från två scenarier; lång och kort insatstid.  

Lång insatstid antas inträffa vid ett dammbrott uppströms kommungränsen i 

väster.  

Dammbrott inom det antagna scenariot ger dominoeffekter vilket innebär flertalet 

dammar nedströms också raseras.  

Kort insatstid antas inträffa vid ett dammbrott inom kommungränsen. 

Ett dammhaveri innebär en snabb successiv höjning av vattennivån nedströms.  

El-, tele-, vattenförsörjning kan bli utslagna helt eller delvis under lång tid inom 

drabbade kommundelar, bilaga 2. Andra samhällsviktiga funktioner finns i 

riskområdet för vattenutbredning. Vägar och broar kan översvämmas och överspolas 

och i värsta fall bli bortspolade.  

Utrymningsbehovet beror dels på vilken damm som brister, dels den aktuella 

flödessituationen. Denna plan är baserad på värsta vattenutbredningsscenariot. För 

personer boende inom riskområdet för vattenutbredning kommer räddningsledaren 

att beordra utrymning via viktigt meddelande till allmänheten (VMA).  
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 Kort inställelsetid 

ca 1 timme 

Lång inställelsetid 

ca 24 timmar 

Kulminationstid dvs. 

när är vattennivån 

som högst  

timmar 

1 h 40 h 

Varaktighetstid  

dygn 

1 dygn 7 dygn 

Maxhöjd på flodvågen 

Rh2000 

Vallarna mot 

översvämning ligger på 

80 m.ö.h. 

83,13 m.ö.h. 87,93 m.ö.h. 

3. Konsekvenser  

3.1 VÄGAR/BROAR  

Ett dammhaveri innebär att vissa vägar längs älven blir översvämmade. 

Framkomligheten blir osäker och många vägar kommer därför stängas av. Väg- och 

järnvägsbroar som korsar Umeå- och Vindelälven kommer troligast att bli 

oframkomliga.  

3.2 ELFÖRSÖRJNING  

Ett dammbrott kan innebära att elförsörjningen slås ut. Längs älvssträckan finns en 

anslutning till stamnätet med ställverk och transformatorstationer som kan skadas. 

Elavbrottet kan pågå under en längre period, det vill säga flera dagar eller veckor.  

3.3 TELEKOMMUNIKATIONER  

Telekommunikationen påverkas om broar/vägar slås ut och elförsörjning försvinner. 

Elförsörjningssituationen påverkar hur länge telekommunikationen är avbruten. 

3.4 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING  

I samband med översvämningen ökar risken för förorenat dricksvatten, särskilt när 

översvämningsvattnet drar sig tillbaka ur området. Själva dricksvattentäkten ligger 

högt nog för att inte riskera att kontamineras, men däremot ökar risken för 

inträngningar i dricksvattenledningarna. Vid kontaminerat dricksvatten träder 

nödvattenplanen in. 

Det finns fem öronmärkta reservkraftverk utplacerade på utvalda vatten- och 

avloppsanläggningar som startar vid el bortfall. De drivs med diesel vilket kräver 

tillgång till bränsle.  
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3.5 VÄRMEFÖRSÖRJNING  

Värmeförsörjningen påverkas i de fall där elförsörjningen slås ut och fastigheter inte 

har reservkraft för att köra cirkulationspumpar. Fjärrvärmeleverantören har 

reservkraft på den ena anläggningen och möjlighet att koppla in ett mobilt 

reservkraftaggregat i den andra. 

3.6 AVLOPPSFUNKTIONER  

Avloppsfunktioner stängs av. Avloppsvattnet bräddas (avleds) då reningsverken inte 

klarar av mängden avloppsvatten. Om vattennivån i älven stiger och trycker på in i 

avloppsreningsverket bakvägen måste utloppet stängas och verket stoppas.  

3.7 ÄLDRE- OCH GRUPPBOENDEN  

Gruppboenden på Rådjursgatan ligger inom riskområdet för vattenutbredning. 

Dessa ska utrymmas men på olika sätt beroende på insatstiden. Det innebär att 

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) behöver ta fram och öva en evakueringsplan 

av Rådjursgatan. 

Nedre delen av Vård- och omsorgskontoret där Älvens äldreboende ligger riskerar 

att nås av flodvågen. Fastigheten kommer att behöva mobil invallning. 

3.8 OMSORGSBESLUT 

Inom riskområdet för vattenutbredning finns ett flertal medborgare som inte klarar 

sig själva men är friska nog att fortfarande bo i eget hem. De kommer att behöva 

utrymmas. Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) behöver ta fram och öva en 

evakueringsplan. 

3.9 FÖRSKOLA 

Förskolan Snickargården ligger inom riskområdet för vattenutbredningen. Den 

kommer att utrymmas samtidigt som gruppboendet. Barn- och utbildnings-

förvaltningen (BoU) behöver komplettera befintlig evakueringsplan med dammbrott 

samt öva evakuering av förskolan. 

3.10 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Inom värsta scenariots utbredningsområde finns miljöfarlig verksamhet i form av 

avloppsreningsverk, bensinstation och verkstäder. Inom området finns även flertal 

slambrunnar för enskilda avlopp. 

Konsekvenserna av ett dammbrott kan bli utsläpp av orenat avloppsvatten, 

kontaminering av grundvatten samt utsläpp av kemikalier. 
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4. Åtgärder  

4.1 LARMET GÅR 

I händelse av eller risk för dammbrott går det omedelbart ut ett viktigt meddelande 

till allmänheten (VMA). Dammägare och/eller tjänsteman i beredskap (TiB) initierar 

VMA som sänds ut både via ”hesa Fredrik”, SMS till mobiltelefoner i området. Från 

slutet av 2026 införs även VMA via broadcast som kommer att nå alla 

mobiltelefoner i berört område. 

Alla som befinner sig i området ska omedelbart lyssna på P4 Västerbotten eller läsa 

på dess hemsida. Varningen kommer bland annat att innehålla information om när 

flodvågen förväntas komma till området.   

Verksamheterna på Rådjusgatans funktionsstöd och Snickargårdens förskola ska 

påbörja evakuering. Likaså den med omsorgsbeslut som inte kan ta sig själva till en 

trygghetspunkt. Är varningen att vattnet når Vännäsby inom en timme så ska 

evakuering ske omedelbart till den lokal som beslutas av BoU och VoF. Är varningen 

att vattnet kommer inom 40 timmar finns det mer tid att evakuera på ett bra sätt. 

4.2 VIDARE HANTERING AV DAMMBROTTET 

Om dammen brister informerar TiB kommunchefen och kommunstyrelsens 

ordförande om den aktuella händelsen. Om beslut fattas att krisledningsnämnd ska 

träda i kraft kan följande nämnders beslutande komma att övertas av 

krisledningsnämnden:  

• Kommunstyrelsen  

• Barn och utbildningsnämnden  

• Liljaskolans styrelse  

• Vård- och omsorgsnämnden 

• Vännäs fastigheter  

Den centrala krisledningen och eventuellt krisledningsnämnden ansvarar för den 

övergripande hanteringen av händelsen. 

Varje förvaltning hanterar händelsen för sin verksamhet med stöd av den centrala 

krisledningen. 

Räddningstjänsten ansvarar för själva räddningsuppdraget inklusive att sända ut 

VMA. Räddningschef i beredskap (RCB) är kommunens TiB. Vännäs kommuns 

räddningstjänst är ansluten till Räddningssamverkan Nord tillsammans med 

Västerbottens kustkommuner samt Norrbottens kommuner. Ledning och styrning 

av insatser sker från centralen i Luleå. 
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4.3 RÄDDNINGSTJÄNST  

Räddningstjänst, som Lag (2003:778) om skydd mot olyckor avser, gäller i hela 

kommunen. Vid ett konstaterat eller nära förestående dammbrott varnar 

Räddningstjänsten eller dammägaren allmänheten genom Viktigt Meddelande till 

Allmänheten (VMA). Detta sker genom utomhusalarmeringssystemet och radio, TV 

samt telefonuppringning. Från slutet av 2026 införs även VMA via broadcast som 

kommer att nå alla mobiltelefoner i berört område. 

Räddningstjänsten sätter upp avspärrningar på vägar som riskerar att överspolas 

eller bortspolas för att skydda allmänheten och begränsa skador på människor, 

egendom eller miljön inom riskområdet.  

Även polisen, Trafikverket och infrastruktursavdelningen stödjer räddningsinsatsen 

med avspärrningar och ger omledningsanvisningar.  

Vilken damm som brustit har stor betydelse för vågens ankomsttid och därmed hur 

snabbt vägar måste stängas av.  

Beslut om utrymning av riskområdet kan fattas av:  

• Räddnings-/insatsledare, vid skyndsamma beslut. Samråd ska om möjligt ske 

med krisledningsnämndens ordförande och kommunchef.  

• Länsstyrelsen, ifall man tagit över ansvar för den kommunala räddningstjänsten.  

4.4 BEORDRAD UTRYMNING  

Efter fattat beslut om beordrad utrymning, informeras boende i områden som är 

direkt påverkade och ligger inom riskområdet för vattenutbredning att utrymnings 

ska ske. Utrymningen genomförs områdesvis. Människor som inte själva ordnar 

boende, hänvisas till särskilda trygghetspunkter under det akuta skedet, upp till ett 

par dagar. Den enskilde ansvarar för egen utrymning och beger sig dit på egen hand. 

Boende inom utbredningsområde får information om hur de ska agera via en 

specifik broschyr. 

4.4.1 Vård och omsorgsförvaltningen 

I de fall den enskilde har omsorgsbeslut för till exempel hemtjänst eller annan 

omsorg har Vård- och omsorgsförvaltningen ansvar för utrymning. Dessa individer 

evakueras till plats utsedd av förvaltningen. 

Funktionsstödsboenden som finns inom riskområdet för vattenutbredning 

evakueras om ett dammhaveri är nära förestående eller konstaterat. Personal från 

boenden medföljer under transport till plats utsedd av förvaltningen.  

4.4.2 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förskolan Snickargården behöver omedelbart evakueras vid insats på kort sikt. 

Barngrupper och personal ska ta sig så fort det går till plats utsedd av förvaltningen. 

På lång insatstid ska förskolan stängas. 
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4.4.3 Övrigt 

En beordrad utrymning hävs när räddningsinsatsen är avslutad. Detta beslut fattas 

av räddningsledaren. Ansvarig myndighet för utrymning är Polisen som också 

ansvarar för registrering av utrymda på trygghetspunkterna. Polisen svarar för 

bevakning av områden som blivit evakuerade. 

4.5 TRYGGHETSPUNKTER  

Huvudsakliga uppgiften för en trygghetspunkt är att svara för information och 

trygghet. Under en beordrad utrymning ska en trygghetspunkt kunna erbjuda 

aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och eventuellt servering av enkel 

mat och dryck. Varje trygghetspunkt är knuten till ett geografiskt område. 

Om krisledningen rekommenderar utrymning av hela kommunområdet så ska 

trygghetspunkterna endast fungera som informationsplatser och till exempel ge 

information om vilka vägar som är farbara eller vilken mottagningskommun 

människor ska bege sig till. Här kan även personer som inte har tillgång till fordon 

för utrymningstransporten få hjälp med busstransport. 

Trygghetspunkter aktiveras av central krisledning. 

Kommunens centrala krisledning förser trygghetspunkterna med aktuell 

information som kan ges till de som söker sig dit. På samma sätt kan aktuella 

förhållanden rapporteras in till krisledningen. 

Personal från ordinarie verksamhet bistår i arbetet med att iordningställa lokalerna 

samt bemanning. Kostchef har ledningsansvar på trygghetspunkt Liljaskolans 

matsal. Svenska kyrkan har ansvar för trygghetspunkt Församlingsgården. 

Representanter från Röda Korset kan användas för att stödja ansvarig på plats med 

ledningsfrågor.  

Trygghetspunkter bör vara utrustade med reservkraft, nödvatten samt radio för 

information. Ansvarig för respektive trygghetspunkt tar fram en plan för 

iordningställandet av trygghetspunkten. 

Polis ansvarar för ordningshållning och registrering vid trygghetspunkterna. Vid 

trygghetspunkterna som endast ger information behövs ingen registrering. 
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Område  Trygghetspunkt  
Kort inställelsetid 

Trygghetspunkt  
Lång inställelsetid 

Enskilda med 

omsorgsbeslut inom 

hela området 

Vännäsbys 

äldrecenter 

Vännäsbys 

äldrecenter 

Snickargårdens förskola Vännäsbys bibliotek Med sin familj 

Funktionsstödboenden Vännäsbys 

äldrecenter 

Vännäsbys 

äldrecenter 

Vännäsby Uppsamling vid 

Församlingsgården 

Liljaskolans 

matsal 

Östra Spöland och 

Vännfors 

Liljaskolans matsal Liljaskolans 

matsal 

Västra Spöland, Västra 

Vännfors och Gullbyn 

Liljaskolans matsal Liljaskolans 

matsal 

Brån-Strand-Berg Någonstans i Umeå 

eventuellt Överboda 

skola 

Liljaskolans 

matsal 

Norrmalm, Nyby och 

Vännäs 

Liljaskolans matsal Liljaskolans 

matsal 

Sunnanå Granne som ligger 

på högre höjd 

Liljaskolans 

matsal 

 

4.6 VÄGAR/JÄRNVÄG  

Tiden från ett befarat dammbrott till ankomst av vattnet är avgörande för vilka 

åtgärder som hinner genomföras. I vissa fall kan påfartsvägbanken grävas av för att 

skydda broar. Sådana åtgärder innebär att erosionsskador på broar och landfästen 

blir mindre omfattande.  

Trafikverket stänger av järnvägstrafiken mellan Vännäs och Umeå, och även 

stambanan kommer att vara avstängd. Trafikverket beräknar att trafiken kan 

återtas, efter besiktning och komplettering av erosionsskydd, med begränsad 

hastighet ett par dagar efter att vattennivån kulminerat. 

4.7 ELFÖRSÖRJNING  

Skyddet kring känsliga ledningar och ställverk kan förstärkas genom invallning. Viss 

samhällsviktig verksamhet kan förstärkas med reservkraft för att upprätthålla 

funktionen.  
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4.8 TELEKOMMUNIKATIONER OCH INFORMATION  

Ordinarie sambandsmedel används så länge de fungerar.  

Myndigheter, kommunen, och andra samhällsaktörer kan kommunicera med 

Rakel/SWEN, det robusta nationella kommunikationssystemet för samverkan och 

ledning.  

Ifall telekommunikationer slås ut till följd av att infrastrukturen skadas i vägar och 

broar eller att elförsörjningen slås ut och som en följd efter några timmar även 

telekommunikationerna, så kommer Sveriges Radio P4 regelbundet att lämna 

information från räddningsledaren och kommunens utrymningsledning. 

Trygghetspunkterna ska ha tillgång till Rakel/SWEN och blir därmed lokala 

informationsnav. Apparater kan finnas att låna från länsstyrelsen men kommunen 

bör själv införskaffa några till att använda vid kris. 

Information läggs ut på kommunens hemsida samt sprids via de sociala medier som 

kommunen använder. 

4.9 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING  

För att skydda dricksvatten för ledningsbrott eller inträngning av kontaminerat 

vatten måste ledningsnätet vara trycksatt hela vägen ut. Blir dricksvattnet 

kontaminerat eller det blir stopp i leveransen träder nödvattenplanen in. 

4.10 AVLOPPSFUNKTIONER  

Avloppsfunktioner kan eventuellt stängs av helt eller delvis för att minska skador 

som kan uppstå vid höga flöden. Avloppsvatten kan då komma att bräddas (avledas) 

för att avlasta ledningar och släpps då orenat ut Umeälven. Boende med kommunalt 

avlopp behöver övergå till nödavloppshantering. 
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Sammanfattning av konsekvenser samt åtgärder  

 Kriterier 

Dominoeffekt  Ja  

Elförsörjning  Slås ut > 2 dygn  

Dricksvattenförsörjning  Ledningarna i Vännäsby behöver fortsatt vara trycksatta för 

att minska risken för ledningsbrott och eventuell 

inträngning av kontaminerat vatten. 

Värmeförsörjning  Beroende på tillgång till reservkraft eller ej  

Avloppsfunktioner  Pumpstationer, avloppsreningsverk kan komma att bräddas, 

Om möjligt stängs utloppet för att förhindra att flodvågen 

tränger in bakvägen i avloppsreningsverket. Boende med 

kommunalt avlopp ska gå över till nödavlopp för att avlasta 

reningsverket. 

Huvudvägar längs älven  E12 och väg 92 vid sammanflödet av älvarna, 622 och 628 

från E12 och uppåt samt väg 554 genom Brån-Strand-Berg 

Järnväg Järnvägsbron över Vindelälven och järnvägsbron över 

Umeälven (Nyby)på Stambanan genom övre Norrland  

Broar  De flesta broar slås ut. Reparation av prioriterade; ca 2 dygn  

Telekommunikationer  Slås ut direkt i broar/vägar, sedan beroende på 

elsituationen. Mobilnätet bör fortsatt fungera. 

Funktionsstödboenden Boenden inom riskområdet måste utrymmas. 

Förskola Förskolan Snickargården måste utrymmas. 

Hemtjänst Eget boende men med hemtjänststöd eller annan omsorg 

måste stöttas i utrymning. 

Extraordinär händelse  Ja  

Räddningstjänst  Ja gäller hela kommunen  
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4.11 INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN  

Informationen bör inkludera följande:  

• Den existerande evakueringsplanen.  

• Vad olika myndigheter och andra berörda instanser har för uppgift och ansvar 

vid en evakuering.  

• Vad ett VMA-meddelande innebär och hur det larmas i de olika områdena.  

• Kartor över de områden som förväntas drabbas vid ett dammbrott och hur 

mycket vatten som förväntas komma vid ett dammbrott i aktuell damm.  

• Hur invånarna kan förbereda sig på ett dammbrott, både med avseende på dem 

själva och om något kan göras med avseende på deras fastigheter.  

• Vad de som har gårdar med djurhållning bör göra och hur de kan förbereda sig.  

• Invånarnas ansvar vid en evakuering. Till exempel att de själva är ansvariga för 

evakueringen och att de ska använda eget fordon. Det bör också framgå vad de 

bör göra om de inte har tillgång till något fordon.  

• Vad de bör ta med sig vid en evakuering, exempelvis mat, vatten, mediciner, 

kläder, pass/legitimation, pengar eller övriga värdesaker.  

• Ungefär hur lång tid som invånarna har på sig att evakuera om ett större 

dammbrott skulle inträffa.  

• Var uppsamlingsplatserna finns och vart de bör åka vid en evakuering.  

• Vilka vägar som beräknas vara farbara efter ett dammbrott.  

• Vad som händer efter evakueringen, det vill säga hur länge invånarna ska vara 

evakuerade, om de behöver registrera sig eller lämna kontaktuppgifter och om 

hur de kan hålla sig uppdaterade om exempelvis när de kan återvända till sina 

hem igen.  

• Hur invånarna kan få tag på vatten och dagligvaror, men även bensin och diesel 

om vägar och elektricitet är utslagna.  

• Vart invånarna kan vända sig med ytterligare frågor om dammbrott eller om de 

efter en evakuering skulle behöva hjälp att bearbeta det som har inträffat.  

• Hur man går över till nödavlopp. 
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5. Återställningsarbete  
Med återställning avses den tid som varar efter det att vattnet dragit sig tillbaka och 

tills det att samhället har återgått till normalläge och återställt de funktioner som 

påverkats.  

5.1 LEDNING  

Centrala krisledningen eller krisledningsnämnden ansvarar för övergripande 

ledning och samordning av återställningsarbetet. Ledningsplats är Sessionssalen på 

Medborgarhuset. Reparationsinsatserna kommer genomföras med egen och inhyrd 

personal.  

Kommunens ska i återställningsarbetet:  

• Inventera och prioritera kommunenens egna åtgärder och vid behov samordna 

övriga aktörers åtgärder.  

• Planera, organisera och samverka med förvaltningar/bolag, myndigheter och 

övriga aktörer  

• Informera om återställningsarbetet, särskilt till de utrymda till andra kommuner  

• Fatta beslut om när återflyttning till utbredningsområdet är möjlig  

• Genomför utvärdering och erfarenhetsåterkoppling  

5.2 RÄDDNINGSTJÄNST  

Räddningsledare fattar beslut om avslutad räddningsinsats. Detta sker efter att 

vattnet dragit sig tillbaka och vägar/broar samt annan översvämmad infrastruktur 

är kontrollerad och säkrad. En särskild organisation krävs för att upprätthålla 

insatsberedskap under återställningsperioden.  

5.3 ORDNING OCH SÄKERHET  

Polisen upprättar en särskild organisation för att sköta bevakning av utrymda 

områden.  

5.4 VÄGAR/JÄRNVÄG  

Trafikverket prioriterar och reparerar skador som uppstått på vägar, järnväg samt 

broar. Vägar och järnvägar besiktas innan de kan öppnas för trafik. 

5.5 ELFÖRSÖRJNING  

Elförsörjning kan vid stora skador ta lång tid att reparera. Återställningsarbetet och 

flera funktioner är beroende av elförsörjningen. Vissa funktioner kan fungera 

begränsat med reservkraft. Så länge elförsörjningen är utslagen rekommenderas inte 

någon återflyttning.  

5.6 DRIVMEDEL  

Närmaste mackar med ordinarie elförsörjning bedöms finnas i Umeå och 

Nordmaling.  
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5.7 TELEKOMMUNIKATIONER MED MERA  

Kommunen använder Rakel/SWEN för kommunikation om mobilnätet inte 

fungerar.  

Radio P4 förutsätts kunna användas för information till både kvarvarande och 

utrymda Vännäsbor i andra kommuner, samt till personal som arbetar med 

återställning. 

5.8 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING  

Nödvattenplanen aktiveras om dricksvattenförsörjningen slås ut. Vid återställning 

ska information om genomspolning av systemet gå ut till alla fastighetsägare. 

5.9 VÄRMEFÖRSÖRJNING  

Vännäsby äldrecenter har en oljepanna som reservlösning. Dock krävs det att 

pannan testas regelbundet och fungerar. 

5.10 AVLOPPSFUNKTIONER  

Nödavloppsplan aktiveras för alla fastigheter som är uppkopplade till kommunalt 

avlopp. 
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6. Checklistor  

6.1 ÅTGÄRDER VID LARM OM ALLVARLIGA PROBLEM VID 

DAMMANLÄGGNING  

Räddningsledare mottar larmet via SOS Alarm enligt upprättad rutin. 

Checklista för räddningsledare: 

Checklista räddningsledare 

Åtgärd Tid Anteckning 

Kontakta dammägare eller 

Vattenregleringsföretaget (Beroende 

på vem som larmat) 

Delta i larmkonferens/ 

bedömningsmöte samt efterföljande 

regionala samverkanskonferensen 

  

Inhämta information från 

dammägare via larmkonferensen 

Gör en gemensam bedömning av om 

ett dammbrott kan vara nära 

förestående. 

Erbjud hjälp med ev. 

resursanskaffning. 

  

Informera kommunchef som i sin tur 

kontaktar kommunstyrelsens 

ordförande 

  

Om risk för dammbrott föreligger, be 

kommunchefen kalla in staben till 

Sessionssalen 

  

Kontakta TiB på länsstyrelsen   

Bedöm om plan för dammbrott ska 

användas 
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6.2 ÅTGÄRDER VID LARM OM DAMMBROTT 

 

Checklista räddningsledare 

Åtgärd Tid Anteckningar 

Göra bedömning och fatta beslut i 

stort, Utrymning och avspärrning 

av riskområde. 

omg  

Meddela SOS att VMA och 

varningsmeddelande ska utlösas 

samt att upprepade 

varningsmeddelanden skall 

sändas i radio och TV samt 

områdesvis via fast och mobil 

telefoni 

omg Vad har hänt 

Riskområde 

Vad de som vistas i området ska göra. 

Dammägaren har troligtvis redan genomfört 

detta steg. 

Skicka ut räddningspersonal för 

information och utrymning i 

områden som inte kan nås av 

VMA. Från 2026 kommer alla 

mobiltelefoner inom området att 

nås via Cell Broadcast om 

mobiltäckning finns. 

 Kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen 

om personer med särskilda behov inom 

riskområdet 

Delta i samverkanskonferens  Så snart som möjligt kommer 

telefonkonferensen med de som larmats via 

SOS Alarm, att ordnas av 

Vattenregleringsföretag/samordningsgruppen 

alternativt av Länsstyrelsen i Västerbotten 

Kalla in tjänstepersoner i 

kommunens centrala krisledning 

enligt lista och rutin 

  

Informera krisledningsnämndens 

ordförande eller vice ordförande 

enligt lista. 

  

Begär helikopter vid behov   

Begär stöd från Försvarsmakten 

vid behov 

  

Kontakta TiB på länsstyrelsen för 

samråd och delta i 

samverkansmöten 

  

Kontakta polis för samråd om 

avspärrningar 
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Checklista central krisledning 

Åtgärd Anteckning 

Aktivering och inkallning av 

krisledningsstab, enligt rutin 

 

Ta fram bild-/kartunderlag för aktuellt 

flödesscenario 

 

Informera ordförande i 

krisledningsnämnd 

 

Upprätta upplysningscentral vid behov  

Upprätta en första lägesrapport till 

länsstyrelsen 

 

Beslut om att aktivera 

trygghetspunkter 

 

Aktivera FRG Vilande tills FRG fungerar igen. Dock finns 

Röda Korset 

Efter beslut i krisledningen 

Förbereda samlingsplats  

Förbereda iordningsställande av 

lokaler för beordrat utrymda 

Aktivera trygghetspunkter 

Bemanna trygghetspunkter med personal 

och material 

Förbered lokaler för utrymda med djur 

Förbered prioriteringar för 

skyddsåtgärder på vatten och 

reningsverk 

Infrastrukturavdelningen 

Spärra av och leda om trafik Infrastrukturavdelningen i samråd med 

Trafikverket och Polisen 

Informera skolans personal, elever 

samt föräldrar 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Liljaskolans ledning 

Beställa VAKA-utrustning om behov 

finns 

Infrastrukturavdelningen 

Bemanna egen organisation enligt 

plan 

 

Bistår övriga verksamheter med 

expertkunskap 
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